GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

PARECER TECNICO | N2 044/2019

ASSUNTO

* Exigéncia para as portas/abrigos dos medidores de energia dos corredores e descargas de edificagdes.

MOTIVACAO

= Comunicagdo Interna n°137/2016 do DepPIE/CAT.

REFERENCIAS NORMATIVAS

= Lei 9.269, de 15 de julho de 2009, alterado pela Lei 10.368, 22 de maio de 2015;
= Decreto 2423 — R, de 15 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto 3823-R, de 29 de junho de 2015 ¢
pelo Decreto n° 4062 - R, de 01 de fevereiro de 2017,

= CBMES, NT 01 - Procedimentos Administrativos PARTE 01/2017 - Processo de Seguranga Contra
Incéndio e Péanico;

CBMES, NT 02 - Exigéncias das medidas de seguranca contra incéndio e pénico nas edificagdes e
areas de risco —2013;

CBMES, NT 21 - Controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR) —2013;

PROCEDIMENTO

Consideracoes:

= Considerando os 10 (dez) relatos de incéndio no periodo de 2014 a 2017, ocorrido nos medidores de
energia, conforme relatado através da CI n° 137/2016-DepPIE/CAT;

= Considerando a dificuldade de abandono das areas privadas por parte dos moradores em caso de
incéndio nos medidores de energia quando instalados nos corredores e descargas.

* Considerando que as normas do CBMES néo fazem menc¢&o sobre a localizagdo e nem critérios de
seguranc¢a dos medidores de energia;

= Considerando que a exigéncia da aplicagdo da NT 21, que trata de materiais de acabamento e
revestimento, foi prorrogada para 15 de novembro de 2020;

* Considerando que a NT 02 - Exigéncias das medidas de seguranga contra incéndio e panico nas

edificagdes e areas de risco, contempla o controle de materiais de acabamento e revestimento para as
diversas divisdes das ocupacdes, mesmo diante de sua prorrogacdo, conforme Portaria n® 487-R
Y

19 de dezembro de 2018; \
* Considerando a necessidade de mitigar os efeitos de uma possivel pane elétrica nos medidores de

energia localizados nos corredores (acessos) as escadas/rampas e descargas; -
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* Considerando a necessidade do estado em manter a seguranga das ocupag¢des bem como intervir ao

minimo nas novas concepgdes construtivas.

A Comissido Técnica resolve:

1. Exigir que os abrigos, fechamentos/portas dos medidores de energia instalados nos acessos das

escadas/rampas, bem como na descarga, sejam constituidos de material incombustivel ou que

atenda as exigéncias de CMAR conforme NT 21 do CBMES.

2. A exigéncia desse parecer serd aplicada para as edificagbes a serem licenciadas a partir de 01 de

Janeiro de 2020, sendo recomendada para as demais edificag¢des.

Vitéria / ES, 15 de outubro de 2019.
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VALIDACAO

Andrison Cosme — Ten Cel BM

Chefe do CAT




